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Begreppsförklaringar  

Abonnent  Fysisk eller juridisk person som a r avgiftsskyldig 

gentemot huvudmannen fo r den allma nna VA-

anla ggningen. 

Allmän VA-

anläggning 

En vatten- och avloppsanla ggning (VA-anla ggning) da r 

kommunen tillhandaha ller vattentja nster enligt lagen om 

allma nna vattentja nster. VA-anla ggningen besta r till 

exempel av vattenverk, reningsverk och ledningar fram 

till fastighetens fo rbindelsepunkt. 

Avloppsvatten Vatten, i regel fo rorenat, som avleds i ro rledning, dike 

eller dylikt. Det kan besta  av spillvatten, processvatten, 

kylvatten, dagvatten och/eller dra nvatten. 

Avrinningsområde Ett avrinningsomra de a r det omra de fra n vilket vatten 

fra n ba de regn och sno  avrinner till en specifik 

havsbassa ng, sjo  eller vattendrag. 

Avtalsanslutning Fastighet/er som ligger utanfo r det allma nna VA-

verksamhetsomra det kan om sa  o verenskoms med VA-

huvudmannen anslutas till den allma nna VA-

anla ggningen genom avtal. 

Bräddning  Orenat eller ofullsta ndigt renat avloppsvatten som sla pps 

ut fra n ledningsna t eller avloppreningsanla ggning. 

(Naturva rdsverket) 

Dagvatten Ytligt avrinnande regnvatten och sma ltvatten 

Dricksvatten Allt vatten som, antingen i sitt ursprungliga tillsta nd eller 

efter beredning, a r avsett fo r dryck, matlagning eller 

beredning av livsmedel, oberoende av dess ursprung och 

oavsett om det tillhandaha lls genom ledningar, fra n 

tanker, i flaskor eller i beha llare. 

Driftstörning  Fel som kra ver reparation eller annan a tga rd oavsett om 

det uppta ckts genom larm eller vid regelbunden o versyn. 

Dränvatten Vatten som avleds genom dra nering 
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Enskild VA-

anläggning 

En VA-anla ggning eller annan anordning fo r 

vattenfo rso rjning eller avlopp som inte a r eller inga r i en 

allma n VA-anla ggning. 

Förbindelsepunkt Gra nsen mellan det allma nna VA-na tet och fastighetens 

egna servisledningar. Fo rbindelsepunkten ligger 

vanligtvis 0,5 meter utanfo r fastighetsgra nsen. 

Förnyelse Ett planlagt utbyte av ledning eller anla ggning, som till 

exempel omla ggning, spra ckning, infodring eller annan 

a tga rd som ger ledningsstra ckningen eller anla ggningen 

nyva rde.  

Förnyelsetakt Andelen av den totala ledningsla ngden som fo rnyas 

under ett a r. 

Gemensamhets-

anläggning (GA) 

En enskild VA-anla ggning som inra ttats fo r tva  eller flera 

fastigheter och som oftast sko ts via en 

samfa llighetsfo rening. 

Hållbar VA-

försörjning 

Avses ha r en VA-lo sning som a r socialt, ekonomiskt och 

ekologiskt ha llbar. 

LOD Lokalt Omha ndertagande av Dagvatten. Begreppet 

Ha llbar dagvattenhantering anva nds ofta numera. 

Läckage Utla ckande vatten fra n dricksvattenledningsna tet 

Miljökvalitetsnormer 

(MKN) 

Besta mmelser om kvaliteten pa  miljo n i en 

vattenfo rekomst i ytvatten (sjo ar, vattendrag och 

kustvatten) och grundvatten. Syftet med normerna a r att 

sa kra Sveriges vattenkvalitet. 

Nyckeltal Vissa tal som kan anva ndas fo r beskrivning, uppfo ljning, 

utva rdering, ja mfo relser och styrning av en verksamhet.  

Odebiterat vatten Ma tt eller oma tt vattenfo rbrukning som inte debiteras. 

pe Personekvivalent, tal som beskriver belastningen fra n 

allma n verksamhet och industri sa va l som fra n husha ll 

pa  ett ledningsna t eller reningsanla ggning. 
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Recipient En sjo , hav eller vattendrag som tar emot (”a r recipient 

fo r”) till exempel avloppsvatten fra n ett reningsverk. 

Redundans Dubbel eller flerdubbel uppsa ttning av komponenter, 

ledningar mm, sa  att systemet kan fortsa tta fungera vid 

ett fel eller tas ur drift utan att det uppsta r 

leveransavbrott till brukarna. 

Revaq Revaq a r ett certifieringssystem med syfte att minska 

flo det av farliga a mnen till reningsverk, skapa en ha llbar 

a terfo ring av va xtna ring samt att hantera riskerna pa  

va gen dit. Arbetet leder till ba ttre kvalitet pa  slammet 

och utga ende avloppsvatten. 

Spillvatten Fo rorenat vatten fra n husha ll, industrier, 

serviceanla ggningar och liknande 

Tillskottsvatten Samlingsbegrepp fo r vatten som uto ver spillvatten avleds 

i spillvattenfo rande avloppsledning. Tillskottsvatten kan 

sa ledes vara dagvatten, dra nvatten, inla ckande sjo - och 

havsvatten med mera. Observera att tillskottsvatten a ven 

inkluderar medvetet inkopplat vatten, som till exempel 

dag- och dra nvatten i kombinerade system. 

VA Vatten och avlopp 

VA-anläggning En anla ggning som har till a ndama l att tillgodose behov 

av vattentja nster fo r bostadshus eller annan bebyggelse.   

VA-försörjning Med VA-fo rso rjning menas dricksvattenfo rso rjning och 

omha ndertagande av avloppsvatten. 

VA-huvudman Den som a ger en allma n VA-anla ggning. 

Vattenförekomst Vattenomra de, recipient, sjo ar, vattendrag, ett 

kustvattenomra de eller en grundvattentillga ng 

VA-

verksamhetsområde 

Det geografiska omra de inom vilket vattenfo rso rjning 

och avlopp har ordnats eller ska ordnas genom en allma n 

VA-anla ggning. 
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Övervakning  Verksamhet som genomfo rs antingen manuellt eller 

automatiskt, med avsikt att observera en enhets aktuella 

tillsta nd. 
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Inledning  

Bakgrund och syfte 
Fo r att uppna  en ha llbar vatten-, spillvatten- och dagvattenfo rso rjning i en 

kommun kra vs en strategisk och la ngsiktig planering. Nykvarns kommun antog 

ga llande VA-plan i november 2021, utformad enligt Havs- och Vattenmyndighetens 

va gledning, samt en VA-o versikt och en VA-policy. Enligt Vattenmyndigheternas 

a tga rdsprogram ska kommunerna ta fram en VA-plan fo r dricksvatten, spillvatten 

och dagvatten och genomfo ra a tga rder i enlighet med planen sa  att 

miljo kvalitetsnormerna fo r yt- och grundvatten ska kunna fo ljas.  

En a ndring i Lag (2006:412) om allma nna vattentja nster (LAV) som tra dde i kraft 

2023-01-01 sla r fast att varje kommun numera ha en aktuell vattentja nstplan. 

Planen ska inneha lla: 

• kommunens la ngsiktiga planering av hur behovet av allma nna 

vattentja nster ska tillgodoses  

• kommunens bedo mning av vilka a tga rder som beho ver vidtas fo r att de 

allma nna VA-anla ggningarna ska fungera vid en o kad belastning pa  grund 

av skyfall.  

Enligt LAV ska kommunen innan vattentja nstplanen antas, pa  la mpligt sa tt och i 

ska lig omfattning, samra da med de fastighetsa gare och myndigheter som kan antas 

ha ett va sentligt intresse av planen. Ett fo rslag till plan ska sta llas ut fo r granskning 

under minst fyra veckor. Planen ska a ven vara fo rema l fo r en strategisk 

miljo bedo mning. Slutligen ska planen tas fo r beslut i kommunfullma ktige. 

Med ha nsyn till laga ndringen har Nykvarn valt att omarbeta VA-planen och la ta den 

ersa ttas av en vattentja nstplan. Vattentja nstplanen a r inte ra ttsligt bindande, men 

kan ses som kommunens egna styrdokument fo r att pa  ett effektivt sa tt genomfo ra 

a tga rder. 

Metod 
Vattentja nstplanen har tagits genom ett brett samarbete inom 

Samha llsbyggnadskontoret i Nykvarns kommun, via en arbetsgrupp besta ende av 

tja nstepersoner med kompetens inom fra mst miljo , planfra gor samt VA.  

VA-o versikten fra n a r 2020 har uppdaterats info r vattentja nstplanen. VA-policyn 

antogs av kommunfullma ktige 17 juni 2021 och a r fortfarande aktuell. VA-planen 

har setts o ver och relevanta delar, sa  som a tga rder fo r na  o nskat la ge och fo r att 
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hantera miljo kvalitetsnormerna, har lagts in i vattentja nstplanen. Figur 1 beskriver 

stegen i Nykvarns arbete med VA-planeringen. 

 

Figur 1 Det stegvisa arbetet med VA-planering, da r VA-planen ersatts av fo ljande vattentja nstplan. 

 

Info r vattentja nstplanens antagande har kommunen samra tt med fastighetsa gare, 

grannkommuner och myndigheter som anses ha ett va sentligt intresse av planen. 

Ett fo rslag till planen har under perioden 2024-10-07 – 2024-11-17 sta llts ut fo r 

samra d och inkomna synpunkter har sammansta llts och redovisas i 

Samra dsredogo relse, bilaga 3).  Efter hantering av synpunkter fra n samra d har 

planen sta llts ut fo r granskning under perioden 2025-03-24 – 2025-04-20. 

Inkomna synpunkter redovisas i Granskningsredogo relse, bilaga 4, och planen har 

justerats till en slutlig version info r beslut i kommunfullma ktige.  

Giltighetstid och uppföljning 
Planeringshorisonten i denna vattentja nstplan a r cirka 12 a r.  

Kommunfullma ktige beslutar om antagande och a ndring av en vattentja nstplan 

och ska minst vart fja rde a r pro va om den a r aktuell med ha nsyn till behovet av 

allma nt VA.  

VA-enheten har det o vergripande ansvaret fo r att informera o vriga fo rvaltningar 

om den beslutade vattentja nstplanen. 

En ga ng per a r kallar VA-enheten bero rda enheter till uppfo ljning av 

vattentja nstplanens genomfo rande. Uppfo ljningen go rs under a rets fo rsta kvartal. 

VA-enheten ansvarar ocksa  fo r att vattentja nstplanen aktualiseras vart fja rde a r. Da  

sker en genomga ng fo r att se om na got nytt omra de tillkommit eller om karakta ren 
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pa  na got omra de fo ra ndrats i sa dan utstra ckning att det kra vs en omva rdering. 

Na sta revidering planeras till 2029.  

Kopplingar till andra styrande och vägledande dokument 
Kommunens VA-planering pa verkas a ven av andra dokument. Arbete pa ga r med att 

ta fram en ny o versiktsplan (O P) fo r Nykvarn, med planering fram till a r 2035. 

Planen bera knas vara antagen inom nuvarande mandatperiod.  

Arbetet med att fo rba ttra miljo kvalitetsnormerna involverar flera fo rvaltningar. I 

utkastet till O P na mns exempelvis att en dagvattenpolicy och en dagvattenplan 

(som bland annat ska redovisa behov av o versva mningsytor) ska tas fram. 

Dessutom na mns behovet av en vattenplan, fo r att tydliggo ra hur 

a tga rdsprogrammet ska genomfo ras fo r att na  eller bibeha lla god status pa  

Nykvarns sjo ar och vattendrag. 

Miljo programmet (2018 - 2022) anger bland annat ma l fo r enskild VA-fo rso rjning 

och fo r dagvattenrening men kommer inte att uppdateras da  inneha llet inarbetats i 

andra dokument. Figur 2 visar hur kommunens olika dokument pa verkar olika 

delar av VA-planeringen.  

 

Figur 2 Samband mellan styrande dokument som pa verkar VA-planeringen i Nykvarn. Styrande dokument fo r 
dagvatten samt vattenplan har a nnu inte tagits fram. 
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Fo rutom de dokument som na mnts ovan finns regionala planeringsfo rutsa ttningar 

som Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050 (2018), samt 

Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län (2018). 

Strategisk miljöbedömning 
Fo r alla planer som kra vs enligt lag, som till exempel vattentja nstplan, ma ste 

kommunen genomfo ra en utredning om planen inneba r betydande miljo pa verkan. 

Utredningen, som redovisas i bilaga 2, fo ljer miljo balkens besta mmelser om 

strategiska miljo bedo mningar. Enligt utredningen bedo ms vattentja nstplanen inte 

medfo ra betydande miljo pa verkan.   

Läsanvisning 
I na sta kapitel redovisas fo rutsa ttningar som pa verkar eller styr VA-fo rso rjningen. 

Da refter redovisas den la ngsiktiga planeringen fo r VA-fo rso rjning inom nuvarande 

verksamhetsomra de, behovet av allma nt VA i o vriga delar av kommunen samt hur 

skyfall kan komma att pa verka den allma nna VA-anla ggningen. Sist redovisas 

vattentja nstplanens konsekvenser. 

I slutet av tre kapitel finns tabeller o ver a tga rder fo r att mo ta behov och 

utmaningar fo r VA-fo rso rjningen vilka a ven a r kopplade till Nykvarns VA-policy. 

Underlaget togs fram till VA-planen och arbetsgruppen har justerat och 

kompletterat dessa sa  att de a r aktuella. A tga rder som fo rva ntas rymmas inom det 

ordinarie arbetet, eller a r pa ga ende, a r gro nmarkerade i kolumnen 

”Resurser/budget”. Aktiviteter och a tga rder som inte bedo ms rymmas inom det 

ordinarie arbetet, som inte omfattas av beslutad budget och som beho ver mer 

resurser a r gulmarkerade. Aktiviteter da r mycket mer resurser beho vs a r 

ro dmarkerade.   

Bilaga 1 beskriver omra den utanfo r nuvarande VA-verksamhetsomra de. Bilagan 

redovisar a ven modellen fo r bedo mning av behov av allma n VA-fo rso rjning.  

Förutsättningar för VA - försörjning  

Lagstiftning, mål och direktiv 
VA-verksamheten styrs och pa verkas av ett stort antal olika lagar, ma l och direktiv. 

Na gra exempel som pa  olika sa tt kan pa verka VA-planeringen a r kommunens 

o vergripande planering av mark och vatten (plan- och bygglagen, PBL), 

miljo kvalitetsnormer (miljo balken, MB) och lag om allma nna vattentja nster (LAV). 
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• Plan- och bygglagen (2010:900) inneha ller besta mmelser om 

planla ggning av mark och vatten samt byggande. Den utgo r grunden fo r ett 

antal verktyg fo r samha llsplanering. Ett av de viktigaste verktygen a r 

kommunens o versiktsplan, som ska redovisa hur kommunen planerar att 

anva nda mark- och vattenomra den inom kommunen. O versiktsplanen ska 

inneha lla kommunens syn pa  risker i samband med o versva mningar och 

byggande.  

• Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster a r det i fo rsta hand en 

uppgift fo r det allma nna att tillhandaha lla vattenfo rso rjning och avlopp i 

situationer da  det beho vs samlade VA-lo sningar. Kravet ga ller under 

fo rutsa ttning att det finns ett behov av vatten- och avloppsfo rso rjning fo r 

att skydda miljo n eller ma nniskors ha lsa i ett sto rre sammanhang, da r minst 

20 fastigheter enligt ra ttspraxis a r ett riktva rde. Kravet kan vara aktuellt 

a ven vid fa rre fastigheter, om de exempelvis ligger sa  att det orsakar 

sanita ra ola genheter eller miljo pa verkan. Vid inra ttande och drift av VA-

anla ggning ska husha llning med naturresurser beaktas och vid 

bedo mningen av behovet ska kommunen ta ha nsyn till fo rutsa ttningarna fo r 

att tillgodose behovet genom en enskild anla ggning. 

• Syftet med miljöbalken (1998:808) a r att fra mja en ha llbar utveckling som 

inneba r att nuvarande och kommande generationer kan leva i en ha lsosam 

och god miljo . Alla typer av a tga rder som kan fa  betydelse fo r de intressen 

balken avser att skydda bero rs. Med sto d av Miljo balken kan man till 

exempel kra va sa  kallade kretsloppslo sningar vid installation av enskilda 

avlopp, sa vida det inte kan anses vara orimligt i det enskilda fallet. Viktigt a r 

dock att medan Plan- och bygglagen kan styra utvecklingen inom ett helt 

planomra de, sa  bygger Miljo balken pa  att man i varje enskilt fall bedo mer 

vad som kan kra vas.  

Fo rutom lagstiftningen finns globala, nationella och lokala ma l samt EU-direktiv 

som pa verkar VA-verksamheten. 

Ansvar och roller 
Ansvaret fo r VA-fo rso rjningen a r fo rdelat mellan flera olika na mnder, enheter, 

myndigheter och privatpersoner, ba de praktiskt och ekonomiskt. Det a r da rfo r 

viktigt att samarbetet fungerar smidigt och att det finns gemensamma underlag att 

utga  ifra n.  

Kommunfullma ktige i Nykvarn har det o vergripande ansvaret fo r VA-fo rso rjningen.  

Nykvarns kommun a r huvudman fo r den kommunala VA-anla ggningen och VA-

enheten har det operativa ansvaret fo r VA-fo rso rjningen inom det kommunala VA-
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verksamhetsomra det. Kommunen ansvarar ocksa  fo r abonnenter utanfo r VA-

verksamhetsomra det som a r anslutna till den allma nna VA-anla ggningen via avtal.  

Nykvarns kommun har avtal med Telge Na t, vilka levererar dricksvatten till 

kommunen och avleder avloppsvattnet vidare till SYVAB. 

VA-huvudmannens skyldigheter ga ller bara inom VA-verksamhetsomra det, det 

geografiska omra de som kommunfullma ktige beslutar ska omfattas av den 

allma nna vatten- och avloppsfo rso rjningen. Verksamhetsomra det beho ver 

uppdateras na r fo rha llandena fo ra ndras. VA-huvudmannens verksamhet 

finansieras genom en VA-taxa som antas av kommunfullma ktige och vars inta kter 

ska ta cka no dva ndiga kostnader fo r att ordna och driva VA-anla ggningen. VA-taxan 

besta r dels av anla ggningsavgifter, som tas ut i samband med inkoppling till VA-

anla ggningen, dels av brukningsavgifter som bland annat baseras pa  fo rbrukning. 

Avgifter och taxans konstruktion beho ver ses o ver regelbundet och aktuell VA-taxa 

finns pa  Nykvarns hemsida. 

Kommunen har enligt LAV ra tt att faststa lla fo reskrifter fo r anva ndningen av den 

allma nna VA-anla ggningen. Anva ndningen av VA-na tet regleras i ABVA, Allma nna 

besta mmelser fo r Nykvarns allma nna vatten- och avloppsanla ggning.  

Bygg- och miljo na mnden i Nykvarn ansvarar, med sto d av miljo balken, fo r tillsyn av 

den enskilda spillvattenhanteringen. Na mnden ansvarar a ven fo r tillsyn av den 

allma nna VA-anla ggningen och tillsyn enligt Livsmedelsverkets fo reskrifter om 

dricksvatten da  det ga ller enskilda sto rre vattenta kter (mer a n 50 personer eller 10 

m³/dygn, alternativt kommersiell anva ndning). Tillsynsarbetet finansieras med 

tillsynsavgifter. 

Kommunstyrelsen ansvarar fo r, genom plan- och bygglagen, att vid planla ggning 

lokalisera byggnation till mark som a r la mpad med ha nsyn till bland annat 

fo rutsa ttningar fo r vatten- och avloppsfo rso rjning.  

Bygg- och miljo na mnden ansvarar i sin hantering av bygglovsa renden eller 

fo rhandsbesked fo r att bedo ma om byggnationen a r la mplig med ha nsyn till bland 

annat VA-fo rso rjning. 

Enskilda avlopp har oftast na gon form av lo sning som beho ver to mmas 

regelbundet – sluten tank, slamavskiljare eller avskiljare fo r bad/disk/tva tt. Detta 

ra knas som avfall enligt avfallstaxan och ligger under kommunstyrelsens ansvar. 

VA-huvudmannen a r bara skyldig att tillhandaha lla tja nster fo r husha llsa ndama l, 

men bo r ta ha nsyn till andra intressenters behov, till exempel ra ddningstja nstens 
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behov av sla ckvatten. Industrier och liknande verksamheters behov beho ver inte 

tillgodoses, a ven om det a r kommunens egna, men fo rso rjningen kan oftast 

hanteras via avtal.  

I oktober 2023 beslutade SYVABs styrelse att sa rskild industriavloppstaxa ska 

info ras under 2024 i medlemskommunerna. Det inneba r att VA-huvudmannen 

tecknar sa rskilt avtal med verksamheter som levererar spillvatten som a r mer 

fo rorenat a n normalt ”husha llsspillvatten” och som belastar reningsprocesserna 

ha rt.  

Kommunens yt- och grundvatten 
EU:s vattendirektiv syftar till att bevara och fo rba ttra Europas vattenfo rekomster. 

Kartla ggning sker utifra n befintliga data fra n miljo o vervakning. Detta utgo r sedan 

underlag fo r klassificering av hur vattnen ma r idag, vilket sedan ja mfo rs med de 

miljo kvalitetsnormer (kvalitetskrav) som finns fo r respektive vattenfo rekomst. 

Miljo kvalitetsnormerna sa ger vilken kvalitet, status, ett vatten ska ha vid en viss 

tidpunkt. Huvudregeln a r att alla vatten ska uppna  god kvalitet. Det finns ocksa  ett 

fo rsa mringsfo rbud som inneba r att statusen inte fa r bli sa mre. 

Vattenmyndigheterna har uppra ttat sa rskilda a tga rdsprogram vilka definierar ett 

antal a tga rder som myndigheter och kommuner ska genomfo ra i syfte att uppna  

miljo kvalitetsnormerna.  

Nykvarns kommun inga r tillsammans med flera andra kommuner i Norra 

O stersjo ns vattendistrikt. Arbetet med vatten utga r fra n hur vattnet rinner och inte 

utifra n administrativa gra nser. SMHI har tidigare delat in Sveriges vattendrag i ett 

antal huvudavrinningsomra den och Nykvarn bero rs utav tva  av dessa, vilka 

bena mns 61 Norrstro m och 62/63 mellan Tyresa n och Trosaa n.  Information om 

vattenfo rekomster finns samlat i Vatteninformationssystem Sverige (VISS), 

viss.lansstyrelsen.se. 

I Nykvarn finns 11 sjo ar och vattendrag som klassats som vattenfo rekomster i VISS. 

Sju av dessa vattenfo rekomster uppna r god ekologisk status. Figur 3 visar den 

senaste bedo mningen (fra n a r 2020/2021) av ekologisk status pa  

ytvattenfo rekomsterna.  
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Figur 3 Ekologisk status pa  ytvattenfo rekomster i Nykvarn. Pa  kartan syns a ven avrinningsomra den, VA-
verksamhetsomra den och allma nna badplatser. 

I Nykvarns kommun finns tva  vattenfo rande stra k av isa lvsavlagringar. Dessa ga r i 

nordva st-sydostlig riktning och bena mns Taxingea sen och Turingea sen, se Figur 4. 

I dessa stra k finns tio grundvattenfo rekomster inom kommunens gra nser. Samtliga 

grundvattenfo rekomster inom kommunen uppna r god status ba de kemiskt och 

kvantitativt. 
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Figur 4 Taxingea sen och Turingea sen samt vattenskyddsomra den Utdrag ur jordartskartan © Sveriges 
geologiska underso kning. 

Det finns na gra vattenskyddsomra den i Nykvarn, dessa redovisas i Figur 4. 

Kommunen bevakar sa  att omra dena skyddas mot fo roreningsrisker.  

Djupdal-Malmsjo a sen – revidering av fo reskrifterna pa ga r da r Telge Na t tar fram 

fo rslag till nya vattenskyddsfo reskrifter och nya, uto kade, skyddszoner. Da refter 

ga r anso kan till La nsstyrelsen som tar beslut om revideringen.  

Bommersvik – hanteras av La nsstyrelsen. 

Nykvarn – gammalt omra de i Nykvarns ta tort som kommunen o nskar uppha vs 

eftersom det inte la ngre a r aktuellt. 

Va llingen – en liten del av omra det ligger i Nykvarn. Vattenskyddsomra det 

Va llingens fo reskrifter beho ver uppdateras, Telge Na t planerar att pa bo rja detta 

arbete de na rmaste a ren. 
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Bebyggelseutveckling 
Na r Nykvarns kommun bildades 1999 var befolkningen 7 876 personer och har till 

a r 2024 o kat med 54 % till 12 107 personer, vilket ger ett snitt pa  176 nya inva nare 

varje a r. Kommunens befolkningso kning var 2023 en av de ho gsta i landet och 

fo rva ntas fortsatta att o ka. Om tillva xten fortsa tter fo lja senaste a rens trend kan 

befolkningen i Nykvarn komma att va xa till o ver 16 000 inva nare a r 2035. 

I den kommande o versiktsplanen (antagande runt a rsskiftet 2025/2026, samra d 

ho lls under ho sten 2024), anges riktningen fo r den framtida bostadsutvecklingen i 

Nykvarns kommun fram till a r 2035. 

Under vattentja nstplanens samra d och granskning redovisades fyra olika 

utvecklingsscenarier som omarbetats till ett fo rslag i den kommande 

o versiktsplanen. Ma lsa ttningen a r att Nykvarns kommun ska va xa med 100–150 

bosta der per a r fram till 2035.  

I Figur 8 redovisas omra den da r planering pa ga r eller a r klar, samt planprogram 

och stra kstudie.  

Åtgärder 
I arbetet med vattentja nstplanen har behov och utmaningar identifierats. Fo ljande 

a tga rder som avser o vergripande VA-fra gor inom kommunen a r prioriterade under 

perioden 2025 – 2029: 

Övergripande 

Fo ljande a tga rder har koppling till avsnitt 3.1 i Nykvarns VA-policy.  

Åtgärd Ansvar Resurser 
/Budget 

Upprätta och ajourhålla en aktuell karta över områden 
med bebyggelse i grupp och över områden som närmar 
sig gränsen för bebyggelse i grupp. Kommunicera 
kartan till berörda internt. 

PLANAVD. 
(GIS) 

Löpande men 
något mer 
resurser krävs 

Involvera VA-avdelningen i 
planbeskedsbedömningarna. Planansökningar för 
samlad bebyggelse som inte kan införlivas i 
verksamhetsområdet utifrån gällande taxa bör avslås. 

PLANAVD. Löpande 

Se till att alla planområden utreds utifrån behovet av 
allmänt VA genom ett nära samarbete mellan 
planarkitekt och VA-enheten. 

PLANAVD. Löpande 
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Åtgärd Ansvar Resurser 
/Budget 

Se till att bygglovsansökningar/bygganmälningar/ 
förhandsbesked granskas ur ett VA-perspektiv. Vid 
behov kompletterar VA-avdelningen med ett skriftligt 
yttrande. 

BYGGLOV, VA-
ENH. 

Löpande 

Lyfta in prioriterade dricksvattenreserver i styrande 
planer, t.ex. ÖP.  

PLANAVD. Resurser finns 

Ta fram riktlinjer för hur dricksvattenreserver ska 
skyddas i kommande planering/ exploatering. 

Kontorschef 
BYGGA, BO o 
MILJÖ 

Kräver mycket 
mer resurser 

Gemensamt ta fram en plan för nödvattenhantering 
enligt Livsmedelsverkets guide. 

SÄK.AVD. + VA-
ENH.  

Resurser finns 

Kommunicera internt till berörda avdelningar när 
vattentjänstplanen är antagen och därefter vid 
revideringar som berör fler än VA. 

VA-ENH. Löpande 

Senast antagna vattentjänstplan ska alltid finnas på 
Nykvarns hemsida. 

VA-ENH. Löpande 

Ta fram gemensamt informationsmaterial för olika typer 
av VA-frågor, lättillgängligt för tjänstemän, invånare och 
politiker. Informationsmaterialet ska tas fram över 
förvaltningsgränserna. Frågorna kan t.ex. handla om 
anslutningar till den allmänna VA-anläggningen, krav på 
enskilda anläggningar och utbyggnad. 

VA-ENH. + 
MILJÖAVD. 

Löpande 

Medverka i utarbetandet av krisinformation till invånare 
och media samt internt. 

VA-ENH. Löpande 

Dagvattenhantering och klimatförändringar 

Fo ljande a tga rder har koppling till avsnitt 3.5 i Nykvarns VA-policy.  

Åtgärd Ansvarig Resurser/budget 

Ta fram dagvattenstrategi. PLANAVD. Mer resurser 
krävs 

Bedriva dagvattentillsyn under och efter exploatering. MILJÖAVD. Löpande 

Fortsätta att identifiera och markera områden i ÖP som 
är olämpliga för exploatering (pga översvämningsrisk) 
och föra in dem i kommunens kartverktyg. 

PLANAVD. Löpande 

Områden som identifierats som lämpliga att avsätta 
som översvämningsytor tydliggörs i en kommande 
dagvattenstrategi. 

PLANAVD. Mer resurser 
krävs 
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Åtgärd Ansvarig Resurser/budget 

Bedriva dagvattentillsyn för att minska mängden 
föroreningar till dagvatten 

MILJÖAVD. Löpande, något 
mer resurser 
krävs 

Säkerställa att nödvändiga dagvattenanläggningar 
byggs och underhålls med relevanta kontroll- och 
skötselprogram. 

BYGGLOVAVD. Löpande 

Långsiktig planering för den allmänna VA -
försörjningen  

Nykvarns kommun hade a r 2023 omkring 80 % av kommunens 12 107 inva nare 

anslutna till det allma nna vatten- och avloppsna tet. Figur 5 visar en karta o ver 

verksamhetsomra det. O vriga inva nare (cirka 1 400 husha ll) har enskild VA-

fo rso rjning, da r den ibland a r lo st via gemensamhetsanla ggningar. Ungefa r 170 av 

husha llen med enskilt vatten och avlopp a r fritidshus. 

Den allma nna VA-anla ggningen besta r av ledningsna t fo r dricksvatten, spillvatten 

respektive dagvatten, med tillho rande reservoar, tryckstegringsstationer och 

pumpstationer. 
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Figur 5 Allmänna VA-verksamhetsområden i Nykvarn 

Dricksvattenförsörjning 
Telge Na t AB i So derta lje levererar dricksvatten till Nykvarn. Vatten fra n Ma laren 

pumpas till bassa nger da r vattnet renas i sanda sen och bildar nytt grundvatten 

tillsammans med det naturliga grundvattnet. Fra n brunnar pumpas vattnet till 

vattenverket och efter rening leds det vidare till So derta lje och via 

o verfo ringsledning till Nykvarn. Leveransen regleras i avtal mellan Telge Na t AB 

och Nykvarns kommun. 

I medeltal fo rbrukades under a r 2024 ca 1 750 m3 vatten varje dygn i Nykvarn.  

Fo r att minska sa rbarheten vid leveransavbrott ifra n So derta lje har kommunen 

byggt ett vattentorn, klart a r 2021, med kapacitet fo r cirka 1,5 – 2 dagars 

leveransavbrott. Det finns uto ver vattentornet a ven en mindre vattenreservoar som 

kan nyttjas vid eventuella driftsto rningar. O verfo ringskapaciteten i ledningsna tet 

ses ocksa  o ver fo r att trygga leverans av dricksvatten. 

Nykvarn saknar en kommunal reservvattenta kt och reservvattenbehovet beho ver 

sa kersta llas. Telge Na t AB utreder olika alternativ fo r reservvatten och redundans. 

Kommunen har pa bo rjat arbetet med att ta fram en no dvattenplan fo r Nykvarn. 

A ven mo jligheterna till lokala reservvattenlo sningar beho ver ses o ver, vilket a r en 

kommuno vergripande fra ga. I den regionala vattenfo rso rjningsplanen pekas sjo n 

Yngern ut som reservvattenta kt med ho g regional prioritet.  

Ledningsnäten 
Statusen pa  Nykvarns vatten- och avloppsledningsna t a r relativt god. Det mesta a r 

byggt pa  1960-talet eller senare och cirka 6 % av spillvattenna tet a r kombinerat. 

Nykvarn har totalt cirka 20 mil vatten-, spill och dagvattenledningar, vilket 

motsvarar ungefa r 23,5 meter VA-ledning per ansluten person. Medelva rdet fo r 

Sveriges kommuner a r 22,2 meter/person. 

Ta torten har kapacitet fo r tillva xt vad ga ller vatten- och avloppsfo rso rjning, men 

lokalt kan det finnas begra nsningar. 

Vattenledningsna tet a r indelat i ett flertal tryckzoner som a r anpassade till de 

omra den som ska fo rso rjas med vatten. Nykvarn har fo rha llandevis fa  la ckor pa  

vattenledningsna tet och man arbetar lo pande med att minska la ckage fra n 

ledningsna tet. Det bera knade la ckaget a r 2023 var omkring 13 %, vilket a r la gre a n 

Sverige-medel. 
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Den lo pande provtagningen pa  dricksvattnet visar fa  prov med anma rkningar och 

inga da r vattnet varit otja nligt.  

Nykvarn har relativt fa  stopp pa  spillvattenledningarna. Tillskottsvatten (vatten 

som inte ho r hemma i spillvattenledningarna, till exempel dagvatten och 

grundvatten) inneba r att ono digt stora volymer pumpas till reningsverket (och 

da rmed ono digt ho ga kostnader) och reningsprocessen riskerar att fo rsa mras. 

Arbete pa ga r sta ndigt fo r att minska ma ngden tillskottsvatten. Nyckeltalet fo r 

tillskottsvatten a r 2023 var cirka 76 liter per person och dygn (medelva rdet fo r 

Sverige 2023 var 263 liter per person och dygn).  

Bra ddningar sker i mycket liten grad, a r 2023 var det ett enda tillfa lle da  cirka 4 m3 

bra ddades.  

Det finns 18 spillvattenpumpstationer i Nykvarn, samtliga a r kopplade till 

o vervakningssystem fo r att snabbt kunna a tga rda driftsto rningar. 

2023 investerades cirka 20 miljoner kronor pa  fo rnyelse av vatten- och 

spillvattenledningar.  

Kommunens befintliga anla ggning ma ste underha llas och fo rnyas fo r att fortsatt 

fungera som den ska. Fo r att kunna hantera VA-utbyggnader kan kapaciteten 

beho va o kas i delar av systemet. 

Spillvattenavledning 
Nykvarn a r tillsammans med Botkyrka, Salem, Huddinge, So derta lje (Telge Na t AB) 

och Stockholm Vatten och Avfall dela gare i Himmerfja rdsverket som drivs av 

SYVAB (Sydva stra stockholmsregionens VA-verksaktiebolag). Nykvarn har avtal 

med Telge Na t om o verfo ring av spillvattnet till SYVAB:s tunnel. 

Fo r att mo ta o kade miljo krav och ho ja kapaciteten bygger SYVAB om och ut 

reningsprocessen med ny membranteknik vilket ger renare utsla pp till O stersjo n. 

Byggstart var a r 2020 och under sommaren 2024 kommer en del av den nya 

anla ggningen tas i drift fo r att senare sta  helt klar a r 2026. Slutkostnaden fo r 

investeringen bera knas till 1,9 miljarder kronor. 

Nykvarns spillvatten pumpas i o verfo ringsledning till So derta ljes 

spillvattenledningsna t och avleds sedan vidare till Himmerfja rdsverkets 

reningsverk. Fja lla pumpstation var fram till 1970-talet Nykvarns 

avloppsreningsverk och reningsbassa nger anva nds idag som bra ddningsmagasin 

vid avbrott eller andra sto rningar pa  o verfo ringsledningen. Kapaciteten ra cker fo r 

upp till en veckas avbrott. 
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Himmerfja rdsverket a r Revaqcertifierat.  Alla anslutna kommuner ska da rfo r 

arbeta med uppstro msarbete, det vill sa ga fo rso ka lokalisera och minimera utsla pp 

av farliga a mnen fo r att fo rba ttra slamkvaliteten i Himmerfja rdsverket avvattnade 

slam sa  att den na ringen kan a terfo ras till va ra a krar. 

Dagvattenhantering och klimatförändringar 
Nykvarns kommun saknar fo r na rvarande dagvattenstrategi eller -policy, men har 

fo ljande princip vid ny detaljplanering:  

• Dagvattnet ska behandlas och omha ndertas lokalt (LOD) genom rening, 

fo rdro jning och infiltration.  

• Dagvatten ska ledas till la mplig avsatt mark om ovansta ende a tga rder inte 

a r mo jliga inom aktuell plan. 

I kommunens riktlinje fo r Teknisk standard (KS/2022:502) sammanfattas 

principerna fo r dagvattenhantering:  

• Fo rdro jning och rening ska ske sa  na ra ka llan som mo jligt 

• Dimensionering go rs enligt Svenskt Vattens P110, klimatfaktor 1,25 

Ansvar fo r funktion i Kommunens dagvattenanla ggningar a r fo rdelat mellan Gata- 

Parkenheten och VA-enheten. Ansvarsfo rdelningen a r beskriven i ett internt PM 

(Dagvattenansvar i Nykvarn 2022-11-09). 

 I kapitel Behov av skyfallsåtgärder för den allmänna VA-anläggningen beskrivs 

ytterligare ansvarsfra gor och dimensionering 

Åtgärder 
I arbetet med vattentja nstplanen har behov och utmaningar identifierats. Fo ljande 

a tga rder som avser den allma nna VA-anla ggningen samt dagvattenhantering och 

klimatfra gor inom kommunen a r prioriterade under perioden 2025 – 2029: 

Allmän VA-försörjning 

Fo ljande a tga rder har koppling till avsnitt 3.2 i Nykvarns VA-policy.  

Åtgärd Ansvar Resurser/ 
budget 

Se över möjligheten att samarbeta med VA-
huvudmannen i angränsande kommun vid 

VA-ENH. Löpande 
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utredning/utbyggnad av utvecklingsområde nära 
kommungräns. 

Ta fram en förnyelseplan för att bedöma vilken 
förnyelsetakt ledningsnätet behöver. 

VA-ENH. Löpande 

Genom områdesmätning i vattenledningsnätet följa upp 
förbrukning och eventuella läckor. 

VA-ENH. Löpande, mer 
resurser krävs 

Arbeta kontinuerligt med läcksökning. VA-ENH. Löpande 

Ta fram en brand- och släckvattenplan tillsammans 
med räddningstjänsten. 

VA-ENH. Mer resurser 
krävs 

Utöva tillsyn av verksamheter och informera boende för 
att bibehålla certifiering enligt Revaq. Samarbeta med 
SYVAB i uppströmsgruppen. 

VA-ENH. + 
MILJÖENH. 

Löpande 

Genom att analysera t.ex. anläggnings- och 
nederbördsdata utreda vilka områden som bidrar med 
mest tillskottsvatten och vilken typ av tillskottsvatten det 
är (inläckage och dränering eller direkt påverkan av 
regnvatten). 

VA-ENH. Löpande, mer 
resurser krävs 

Utanför verksamhetsområdet för VA  

I Nykvarn finns ungefa r 1 400 husha ll med enskilt vatten och avlopp, varav cirka 

280 husha ll inga r i na gon typ av gemensamhetsanla ggning. Ungefa r 170 av 

husha llen med enskilt vatten och avlopp a r fritidshus.  

Under vissa omsta ndigheter kan det finnas grund fo r att befintliga husha ll med 

enskild VA-fo rso rjning i framtiden info rlivas i det allma nna VA-

verksamhetsomra det. Da rfo r beho ver detta utredas utifra n 6 § i lag om allma nna 

vattentja nster (LAV), da r det anges att kommunen har skyldighet att ordna vatten- 

och avloppsfo rso rjning om det finns ett behov till skydd fo r ma nniskors ha lsa eller 

miljo n ”i ett sto rre sammanhang fo r en viss befintlig eller blivande bebyggelse”.  

Metod för behovsbedömning samt klassificering 
I arbetet med vattentja nstplanen har behovet av en fo ra ndrad VA-fo rso rjning i 

befintliga omra den med fler a n 20 husha ll genomfo rts. Omra dena har tagits fram 

genom en GIS-analys och beskrivs i bilaga 1. I bilagan redovisas a ven omra den med 

fa rre a n 20 husha ll samt kommande och potentiellt kommande 

exploateringsomra den.  
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En bedo mning och prioritering gjordes a ven info r VA-planen, antagen 2021. Sedan 

dess har bland annat tillsyn genomfo rts och na gra omra den har efter det fa tt en 

justerad bedo mning.  

Figur 6 och Figur 7 visar inga ende kriterier och arbetsga ngen fo r bedo mning av 

behov av fo ra ndrad VA-fo rso rjning samt mo jligheter till anslutning av allma nt VA. 

Kriterierna beskrivs mer inga ende i bilaga 1.  

 

Figur 6 Inga ende kriterier i bedo mning av behov av fo ra ndrad VA-fo rso rjning. 

 

 

Figur 7 Inga ende kriterier i bedo mning av mo jligheter till anslutning till allma n VA-fo rso rjning 

 

Efter bedo mningen delades omra dena in i fyra grupper, som beskrivs mer 

detaljerat i na sta avsnitt: 
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• VA-utbyggnadsområde 

• VA-utredningsområde 

• VA-bevakningsområde 

• Enskilt VA-område 

 

Utbyggnads-, utrednings- och bevakningsomra den sta ms av vid den a rliga 

uppfo ljningen av vattentja nstplanen och behovsbedo mningen ses o ver info r 

aktualisering av planen vart fja rde a r. 

Resultat av behovsbedömning samt klassificering 
En samlad bedo mning av de omra den som inga tt redovisas i Figur 8.  Figuren 

omfattar a ven omra den da r nya bosta der planeras. En mer detaljerad beskrivning 

av bedo mning och resultat finns i bilaga 1.  

 

 

 

Figur 8 Karta o ver bedo mda omra den med bebyggelse i grupp, omra den da r planering pa ga r eller a r klar, samt 
planprogram och stra kstudie. Figuren beskrivs mer i bilaga 1. 
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VA-utbyggnadsområden 

Ett VA-utbyggnadsomra de a r ett omra de da r husha llen idag har enskild VA-

fo rso rjning, men som har behov av en fo ra ndrad VA-fo rso rjning.  

Inget av de utredda omra dena har i dagsla get bedo mts ha ett tydligt behov av 

anslutning till allma n VA-fo rso rjning, men omra den kan i framtiden bedo mas 

beho va anslutning till allma n VA-fo rso rjning. Na r det finns en plan fo r VA-

utbyggnad i ett omra de med enskild VA-fo rso rjning ska tillsta nd till nya enskilda 

anla ggningar i omra det inte ges.  

VA-utredningsområden 

Ett VA-utredningsomra de a r ett omra de som idag har enskild VA-fo rso rjning och 

som kan beho va fo ra ndrad VA-fo rso rjning. Detta ma ste dock utredas fo r att ta fram 

tydligare beslutsunderlag. VA-utredningen ska visa om omra det ska klassificeras 

som utbyggnadsomra de, bevakningsomra de eller enskilt VA-omra de. I vissa fall kan 

det finnas detaljplaner med en formulering om att avloppshantering inte tilla ts, da r 

beho ver kommunen besta mma hur detta ska hanteras.  

Fo ljande omra den har bedo mts vara VA-utredningsomra den: Fura s, 

Bjo rnna sstrand och Nyga rd (vilket avser ba de Nyga rds hagar och Nyga rds backar).  

Fo r dessa omra den finns ett behov av att utreda status pa  vattenfo rso rjning och 

enskilda avlopp. Syftet a r att bedo ma mo jligheterna till fortsatta lo sningar med 

enskilda avlopp samt om det finns risker fo r pa verkan pa  vattenkvaliteten hos 

enskilda dricksvattenbrunnar.  

Fura s besta r av cirka 25 husha ll varav ha lften a r permanentboende. Omra det ligger 

inom yttre skyddszon fo r dricksvattenta kten Djupdal-Malmsjo a sen och revidering 

av vattenskyddsfo reskrifter och skyddszoner pa ga r, vilket kan komma att pa verka 

omra det. Enligt ga llande fo reskrifter ska avloppsanordning vara kommunal, med 

ta ta anordningar. Vilka VA-lo sningar som finns i omra det a r inte utrett.  

Bjo rnna sstrand besta r av cirka 50 husha ll varav drygt ha lften a r 

permanentboende. De flesta har sluten tank fo r avloppet. 

Nyga rd a r ett relativt nybyggt omra de med 115 husha ll samt fo rskola och ha stga rd. 

Det finns gemensamma lo sningar fo r vatten och avlopp, men befintliga avloppsverk 

fungerar inte som de ska. Utbyggnaden till Taxinge a r idag osa ker, men om allma nt 

VA byggs ut dit kan det vara aktuellt att ansluta Nyga rd pa  va gen. Fortsatta 

utredningar beho ver da rfo r go ras. 



 

27(36) 

Utifra n resultatet av varje utredning go rs en ny bedo mning av behovet. 

Utredningarna pa bo rjas inom tidsperioden 2025–2029. 

VA-bevakningsområden 

Ett VA-bevakningsomra de a r ett omra de som idag har enskild VA-fo rso rjning och 

da r fo rso rjningen i dagsla get inte beho ver fo ra ndras. Det a r till exempel omra den 

da r det pa ga r exploatering med enstaka fastigheter i taget vilket kan fo ra ndra VA-

situationen i omra det o ver tid. Omra det beho ver bevakas lite extra vilket kan 

inneba ra att tillsyn av enskilda avlopp prioriteras eller att sa rskilda o verva ganden 

kan beho va go ras vid till exempel bygglovshantering. Bevakningen syftar till att 

fo lja om behovet av VA-fo rso rjning fo ra ndras o ver tid. Det go r att kommunen kan 

arbeta proaktivt fo r att motverka en fo rsa mring av vatten- och 

avloppsfo rso rjningen.  

Fo ljande omra dena har bedo mts vara bevakningsomra den:  

• Finkarby  
• Lilla Ryssjo n 
• Svartbro 
• So dra skogen (kallat Edekrog i VA-planen)  
• Taxinge-Na sby 

 

I dagsla get a r bedo mningen att omra dena inte har behov av allma n VA-fo rso rjning, 

men en ny bedo mning kan beho vas om omra det fo ra ndras, till exempel genom mer 

bebyggelse. Det kan a ven vara aktuellt att prioritera tillsyn i omra dena.  

Enskilt VA-område 

Ett enskilt VA-omra de a r ett omra de da r spillvatten och dagvatten kan tas om hand 

pa  ett godtagbart sa tt och godka nt enskilt dricksvatten kan lo sas a ven i framtiden. 

Detta kan bero pa  att fastigheterna ligger glest, att det a r stora tomter eller stora 

avsta nd mellan tomterna eller att de ligger inom omra den med gynnsamma 

geologiska fo rha llanden. Enskild VA-fo rso rjning kan besta  av anla ggningar som 

fo rso rjer flera fastigheter.  

Enligt den bedo mning av behov som beskrivs i bilaga 1 bedo ms fo ljande omra den 

kunna ha en fortsatt enskild VA-fo rso rjning:  

• Aldal inklusive Lida 
• Ekudden/Grind 
• Elsaborg inklusive Fja llet och Lillga rden 
• Hagalund 
• Mindal  
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• Sta ngaro  
• Sa tra ga rd 
• Tingsa tra 

 

Ekudden/Grind bedo mdes som ett utbyggnadsomra de i VA-planen, men efter 

tillsyn a r nu bedo mningen att enskilt VA uppfyller behoven med ha nsyn till ha lsa 

och miljo .  

Åtgärder 
I arbetet med vattentja nstplanen har behov och utmaningar identifierats. Fo ljande 

a tga rder, som avser utveckling av den allma nna VA-anla ggningen samt hantering av 

enskilt VA inom kommunen, a r prioriterade under perioden 2025 – 2029: 

Utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen 

Fo ljande a tga rder har koppling till avsnitt 3.3 i Nykvarns VA-policy.  

Åtgärd Ansvarig Budget 

Göra VA-utredningar för områden klassificerade som 
VA-utredningsområden i vattentjänstplanen. 

VA-ENH. + 
MILJÖENH. 

Mer resurser 
krävs 

Göra en övergripande kostnadsbedömning av VA-
utbyggnad på översiktlig nivå och sätta den i relation till 
bedömd nytta. 

VA-ENH. + 
PLANAVD. 

Löpande 

Undersöka möjligheten att införa kretsloppsanpassade 
system i kommunen för omhändertagande av avfall från 
avlopp undersöks. 

VA-ENH. + 
MILJÖENH. + 
AVFALLS-
ENH. 

Mer resurser 
krävs 

Ta fram enkel checklista för utvärdering av eventuella 
alternativ till överföringsledningar. Checklistan ska 
användas vid VA-utredning och VA-utbyggnad av §6-
områden. 

VA-ENH. + 
MILJÖENH. 

Mer resurser 
krävs 

 

Enskild VA-försörjning 

Nykvarns kommun bedriver riskbaserad tillsyn av enskilda avlopp utifra n MKN och 

status. Kommunen bedo mer att alla enskilda avlopp ska ha fa tt tillsyn och blivit 

riskklassade till 2027. Riskklassningen ligger sedan till grund fo r vilket intervall 

den lo pande tillsynen kommer att ske. 

  



 

29(36) 

Fo ljande a tga rder har koppling till avsnitt 3.4 i Nykvarns VA-policy.  

Åtgärd Ansvarig Budget 

Kartläggning och framtagande av skyddsföreskrifter för 
större enskilda vattentäkter. 

MILJÖENH. Mer resurser 
krävs 

Utöva tillsyn av enskilda avlopp enligt tillsynsplan och 
ställa krav på åtgärder för anläggningar med bristfällig 
rening. 

MILJÖENH. Löpande 

Se till att det finns information om krav på enskilda 
avloppsanläggningar på kommunens hemsida. 

MILJÖENH. Löpande 

Behov av skyfallsåtgärder för den allmänna 
anläggningen  

Enligt laga ndringen i LAV ska en vattentja nstplan inneha lla kommunens 

bedo mning av vilka a tga rder som beho ver vidtas fo r att de allma nna VA-

anla ggningarna ska fungera vid en o kad belastning pa  grund av skyfall. SMHI 

definierar ett skyfall som att det regnar minst 50 mm pa  en timme eller minst 1 

mm pa  en minut. 

Nya dagvattenledningar i Nykvarn dimensioneras fo r att hantera regn enligt 

Svenskt Vattens riktlinjer, fo r na rvarande publikationen P110 - Avledning av dag-, 

dra n- och spillvatten (fram till 2016 ga llde den tidigare publikationen P90). Enligt 

P110 ansvarar VA-huvudmannen fo r att nya dagvattensystem i centrum- och 

affa rsomra den klarar regn som statistiskt sett kommer en ga ng pa  30 a r 

(medra knad en klimatfaktor fo r att regnen framo ver blir kraftigare), utan att det 

blir marko versva mning fra n ledningarna. Fo r bostadsbebyggelse ga ller minst 10 – 

20 a rs regn med klimatfaktor. Sto rre regn a n sa  ansvarar andra delar av kommunen 

fo r, se Figur 9. Tidigare na r P90 ga llde var dimensioneringskraven la gre i 

ja mfo relse med P110. Enligt P90 rekommenderades dagvattensystemen byggas fo r 

att klara av regn med minst 10 a rs a terkomsttid utan att det blir 

marko versva mningar oavsett bebyggelsetyp. 
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Figur 9 Ansvar fo r dagvattenhantering. Figur 2.3 fra n P110. 

Kravet pa  a tga rder fo r VA-anla ggningen fo r att kunna fungera vid skyfall inneba r 

inte att ledningsna tet ma ste dimensioneras fo r att hantera skyfall, eftersom detta 

skulle inneba ra stora dimensioner som beho vs under en begra nsad tid och inte a r 

den mest kostnadseffektiva lo sningen. Kraftigare regn beho ver hanteras pa  ytan; 

genom fo rdro jning eller avledning i stra k som inte pa verkar till exempel byggnader 

och ka nsliga verksamheter.  

Bedömning av skyfallspåverkan 
Det underlag som anva nts fo r bedo mningen av pa verkan fra n skyfall och ho ga 

niva er i Ma laren a r fo ljande (ka lla La nsstyrelsen i Stockholms WebbGIS):  

• La nsstyrelsen i Stockholms la gpunktskartering fo r ett hundraa rsregn 

(2015) 

• La nsstyrelsens fo rdjupade skyfallskartering fo r 100 respektive 500 a rs regn 

(2020) som bland annat ta cker Nykvarns ta tort.  

• MSB:s analys o ver konsekvenser av o versva mning i Ma laren (2012).  

De VA-anla ggningar som ligger inom cirka fem meter fra n en yta i 

skyfallskarteringen, med ett bera knat vattendjup sto rre a n 0,1 meter, har studerats 

na rmare. Det visade sig att vid ett 100-a rsregn pa verkas fem 

spillvattenpumpstationer samt en tryckstegringsstation i centrala Nykvarn av 

vattenniva er mellan cirka 0,1 – 0,3 meter. En dagvattenpumpstation pa verkas 
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enligt skyfallskarteringen eftersom den ligger i en la gpunkt. En pumpstation i 

centrala Nykvarn bedo ms pa verkas na got fo rst vid ett 500-a rs regn. En 

spillvattenpumpstation i ett ytteromra de bedo ms pa verkas na got av en vattenniva  

under 0,3 meter. Fo r en annan spillvattenpumpstation har marken fyllts upp sedan 

karteringen, vilket go ra att riskerna fo r o versva mning bo r ha minskat. 

En spillvattenpumpstation har en la g risk fo r pa verkan av ho ga niva er i Ma laren, 

tack vare att stationen saknar bra ddledning till sjo n. Vatten fra n Ma laren hade 

annars kunnat komma in i stationen bakva gen. Sja lva pumpstationen bedo ms inte 

vara inom riskomra det fo r ho ga niva er. Na r Viktoriaslussen a r klar kommer 

problemet inte att kvarsta .   

Åtgärder  
Nykvarn har tagit fram fo rslag till a tga rder som bland annat inneba r att i fa lt 

kontrollera niva er pa  omkringliggande mark och vid behov skapa avrinning fra n 

anla ggningarna, alternativt fo rdro jning uppstro ms. Den typen av a tga rder bo r 

fo rmodligen lo sas gemensamt med planering av kommunens ytor och utfo ras 

genom gro na lo sningar da r sa  a r mo jligt. I na gra fall kan en backventil beho vas pa  

bra ddledningen fo r att vatten inte ska tra nga in bakva gen i pumpstationen.  

Det kan a ven bli aktuellt att info rskaffa material till tillfa lliga barria rer fo r att 

hindra vatten att ta sig in i anla ggningen vid skyfall samt skapa rutiner fo r hur 

materialet ska hanteras.  

Kapaciteten pa  pumparna i dagvattenpumpstationen ska underso kas fo r att se om 

vattenniva erna kan ha llas undan.  

Arbete pa ga r med att ta fram en tidsatt handlingsplan. Prioritering av a tga rder 

utga r fra n parametrar som till exempel antal drabbade kunder och ka nslighet i 

recipienter som riskerar drabbas av bra ddning fra n pumpstationer. 

Konsekvenser av vattentjänstplanen  

Detta avsnitt beskriver o vergripande de miljo konsekvenser samt sociala och 

samha llsekonomiska konsekvenser som ett genomfo rande av vattentja nstplanen 

bedo ms medfo ra. Om planens genomfo rande medfo r betydande miljo pa verkan har 

utretts separat. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Utbyggnad av allma nt VA kommer inte alltid att kunna finansieras fullt ut genom 

VA-taxans anla ggningsavgifter. En generell bedo mning a r att om 

anla ggningsfo rha llandena a r goda (mark som inte a r kuperad eller har berg na ra 

markytan) sa  ta cker nuvarande anla ggningstaxa nya ledningsna t inom omra det. 

Da remot kan inte o verfo ringsledningar till omra det ta ckas av taxan, a ven om flera 

omra den kan anslutas till samma o verfo ringsledningar. Det inneba r till exempel att 

en utbyggnad av allma nt VA till Taxinge skulle medfo ra stora investeringar som inte 

kan ta ckas av VA-taxan, a ven om omra den ”la ngs va gen” skulle kunna anslutas till 

o verfo ringsledningar. 

Det kan finnas laglig grund fo r att ta ut sa rtaxa vid anslutning om sa rskilda 

omsta ndigheter medfo r extra kostnader fo r vattentja nster och om kostnaderna i 

beaktansva rd omfattning avviker fra n andra fastigheter i verksamhetsomra det. I 

lag om allma nna vattentja nster 31 § sta r: ”Om vattentja nsterna fo r en viss eller 

vissa fastigheter pa  grund av sa rskilda omsta ndigheter medfo r kostnader som i 

beaktansva rd omfattning avviker fra n andra fastigheter i verksamhetsomra det, 

skall avgifterna besta mmas med ha nsyn till skillnaderna”. Om tilla mpning av 

sa rtaxa inte a r mo jligt fa r tillskjutande finansiering a ven ske med hja lp av 

skattemedel. I annat fall anva nds VA-verksamhetens budget, det vill sa ga inta kter 

fra n brukningsavgifter, fo r att ta cka resterande kostnad.  

Ett alternativ till o verfo ringsledningar kan vara en lokal lo sning fo r vatten 

respektive avlopp. Eftersom Nykvarn inte har na gra vattenverk eller 

avloppsreningsverk kra ver lokala lo sningar i allma n regi en uto kad organisation 

med personal som kan sko ta anla ggningarna. Na gon o versiktlig ekonomisk kalkyl 

fo r lokala lo sningar har inte gjorts inom ramen fo r arbetet med vattentja nstplanen.  

Fo r att mo ta behov och utmaningar beho ver ett antal a tga rder vidtas som kra ver 

mer resurser a n vad som inga r i beslutad budget. Dessa a r markerade med gult 

eller ro tt i tabellerna under respektive omra de i planen och a r samlade ha r: 

Kra ver mycket mer resurser (ro da): 

• Ta fram riktlinjer fo r hur dricksvattenreserver ska skyddas i kommande 

planering/ exploatering. 

Kra ver mer resurser (gula): 

• Ta fram aktuell karta o ver omra den med bebyggelse i grupp. 

• Fo lja upp fo rbrukning genom omra desma tning i vattenledningsna tet. 
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• Ta fram en brand- och sla ckvattenplan tillsammans med ra ddningstja nsten. 

• Arbete med tillskottsvatten. 

• Ta fram en dagvattenpolicy. 

• Fo ra in omra den i kartverktyget som ur o versva mningssynpunkt a r 

ola mpliga fo r exploatering.   

• Utreda VA-utredningsomra den. 

• Underso ka mo jligheten att info ra kretsloppsanpassade system fo r VA och ta 

fram en checklista fo r utva rdering. 

• Ta fram skyddsfo reskrifter fo r sto rre enskilda dricksvattenta kter. 

Miljömässiga konsekvenser 
Ett av vattentja nstplanens syften a r att utreda vilka omra den inom Nykvarn som 

bo r omfattas av VA-verksamhetsomra de alternativt utredas vidare fo r att uppfylla 

vattentja nstlagens krav pa  skydd av ma nniskors ha lsa och miljo n. Fyra omra den 

har klassats som utredningsomra den. 

Det a r sva rt att bedo ma miljo konsekvenserna fo r VA-utredningsomra dena 

eftersom konsekvenserna helt och ha llet a r beroende av vad utredningarna visar 

och vilka a tga rder som sa tts in till fo ljd av dessa. Det a r dock positivt att omra dena 

ska utredas eftersom det ger ett ba ttre beslutsunderlag da r ba de miljo aspekter och 

ha lsoaspekter va gs in. 

Sociala konsekvenser 
Tillga ng till rent vatten och sanitet fo r alla a r grundla ggande fo r ma nniskors ha lsa 

och utveckling (Agenda 2030, ma l 6). Underma liga avloppsanla ggningar utgo r 

ocksa  ett hot mot vattenfo rekomsternas kvalitet. God avloppsvattenhantering och 

tillsyn av enskilda och kommunala anla ggningar a r da rfo r viktiga fo r att minska 

risken fo r fo rsa mrad vattenkvalitet.  

Underma liga avloppsanla ggningar placerade uppstro ms en dricksvattenta kt, kan 

pa verka ma nniskors ha lsa direkt genom fo rsa mrad dricksvattenkvalitet eller 

indirekt genom fo rsa mrade mo jligheter till rekreation, till exempel bad och fiske. 

VA-anslutning av befintliga omra den kan inneba ra stora sva righeter fo r husha ll i en 

utsatt ekonomisk situation. Det kan ocksa  fa  negativa konsekvenser fo r 

privatekonomin om anslutningsavgiften blir oproportionerligt ho g i fo rha llande till 

fastighetens va rde, till exempel om det a r ett enkelt fritidshus. Betalning av avgiften 

kan lo sas pa  olika sa tt enligt LAV, men risken finns a nda  att ma nniskor tvingas sa lja 

sin fastighet.  
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Ha nsyn ska tas till barnkonventionen, till exempel vid utformning av nya omra den. 

I arbetet med vattentja nstplanen a r det fra mst tva  punkter som a r aktuella: 

• I kommunen finns dricksvatten av god kvalitet (artikel 24) 

• Dricksvattnets kvalitet pro vas regelbundet (artikel 24) 

Vattentja nstplanen bedo ms pa verka den fo rsta punkten positivt genom att skapa 

fo rutsa ttningar fo r la ngsiktigt ha llbar VA-planering. Planen bedo ms inte pa verka 

den andra punkten. 
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Bilag or :   

1. Omra den utanfo r nuvarande verksamhetsomra de fo r VA – beskrivning och 

prioritering 

2. Underso kning av behov av strategisk miljo bedo mning 

3. Samra dsredogo relse  

4. Granskningsredogo relse 
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Kontakta oss  
 Centrumvägen 24A 

155 80 NYKVARN 

08-555 010 00 

servicecenter@nykvarn.se 

 


